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Na podstawie; fir sprawy

* art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowej Inspekcji SEEKEIHE?EEJI
jednolity Dz, U. z2021z., poz. 195)

o art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (tj. Dz. U, z 2020 r., poz. 2028)

* §22ust. 1i§ 23 ust.] rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z poboru prébek wody Nr: 18189/LB/2021 z dnia
19.05.2021r., NR: 20442/LB/2021 z dnia 01.06.2021r.

~ Sierzchéw SUW - woda podawana do sieci wodociggowej

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badai probek wody sprawozdania Nr 18189/LB/2021 z dnia
19.05.2021r., NR: 20442/LB/2021 z dnia 01.062021r., w ramach kontroli wewnetrznej przez Zaklad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Gérze Kalwarii, wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika
nr 6 do w/w rozporzadzenia

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie
stwierdza warunkowg przydatnos¢ wody do spoiycia przez ludzi z wodociggu Sierzchéw
zarzqdzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z . 0.
w Goérze Kalwarii ul. Sw. Antoniego 1

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdari Nr 18189/LB/2021 z dnia 19.05.2021r., NR: 20442/LB/2021 z duia
01.06.2021r. z przeprowadzonych badai wody w ramach kontroli wewnetrznej dokonanej przez Zaklad
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. ul. Sw. Antoniego 1, 05 — 530 Géra Kalwaria stwierdzono, Z¢ nie
spelnia ona wymagar okreslonych w zatgczniku nr 1C tabela 2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.
2294). Uzyskane wyniki badania prébek wody pobranych w dniach 11.05.2021 oraz 25.05.2021r. przez
Zgklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z urzadzefi wodociggowych wykazato przekroczenie parametru
w wodzie: manganu - 91,8 +/- 11,0 ug/l oraz 63,6 +/- 7,6 pg/l norma 50 pg/l (SUW Sierzchéw), po
rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia konsumentéw stwierdzono jak powyzej.
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