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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PIASECZNIE

® tel: 222500115 # plaseczno@pssewaw.pl & ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin-Jeziorna

HKN.4300.21.60.2022 Piaseczno, dnia 21.02.2022r.

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Z:a okres styczen — grudzien 2021 rok

Na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowe] Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z2021r., poz. 195)
art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
§ 14 i §16 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr: HKL 00138/2021 z dnia 29.01.2021r.;

e Nr: HKL 01664/2021; HKL 01670/2021 z dnia 13.05.2021r.; HKL 01663/2021 z dnia

07.06.2021r.. oraz NR BP/15087/P/2021 z dnia 19.05.2021r;

e Nr HKL 03072/2021 z dnia 08.07.2021r. oraz HKL 03073/2021 z dnia 09.07.2021r.;

e Nr: HKL 05280/2021 z dnia 08.10.2021r. oraz HKL 05279/2021 z dnia 15.10.2021r.
2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
kontroli wewnetrznej nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr: 32/14/2021 z dnia 20.01.2021r.;

o Nr:32/14/2021/U z dnia 12.02.2021r.; )

o Nr: 91474/21/WAW oraz Nr: 91475/21/WAW z dnia 02:03.202112:
Nr: 9300/LB/2021 oraz Nr: 9296/LB/2021 z dnia 18 03. 2021r i
Nr: 15169/LB/2021 z dnia 28.04.2021r.; : VW O
Nr: 18260/LB/2021 z dnia 20.05.2021r.; { . —
Nr: 20444/L.B/2021 z dnia 01.06.2021r.; ! 0303 2022 F
Nr: 22922/LB/2021 z dnia 16.06.2021r.; i
Nr: 29514/LB.2021 z dni:a 20.07.2021r.; K -m_‘i‘tZAL fC? %4?/!7 o
Nr: 42689/LB/2021 z dnia 28.09.2021r; D oiesszar
o Nr: 570469/21/WAW z dnia 25.10.2021r. r Sprawy . P

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie
stwierdza warunkowa przydatno$é¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego Zakalwaria
zarzgdzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
w Gérze Kalwarii ul. Sw. Antoniego 1
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Uzasadnienie

W prébee wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 11.10.2021r. w wodzie
w sieci dystrybucyjnej, zgodnie ze sprawozdaniem Nr: 570469/21/WAW z dnia 25.10.2021r.
stwierdzono ponadnormatywna zawarto$¢ manganu. W zwigzku z powyzszym przekroczeniem
w dniu 29.10.2021r. wydano zawiadomienie o wszczgciu postgpowania. Przedsiebiorstwo
wodociggowe pismem z dnia 12.11.2021r. nr L.dz.ZGK/5258/21 wystapilo z prosbg
0 wyznaczenie terminu wyeliminowania ponadnormatywnego przekroczenia manganu do
28.2.2022r. W zwigzku z powyzszym w dniu 09.12.2021r. wydano decyzj¢ warunkowg. Sprawa
w toku.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu sig¢ z ww.
sprawozdaniami z badan probek wody informuje, ze jakos¢ wody w badanym zakresie
odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.
2294).

Ocene jakoéci wody z ww. wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Piasecznie wydat celem poinformowania o tym odbiorcéw, o czym stanowi art. 12 ustawy
z dnia 07 czerweca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 2028).

PANSTWOWY POWIATOWY

NQPH\T )i S \IITARNY
w Znie

dsspsa Matkawske

Otrzymuja:
1) Burmistrz Miasta i Gminy Géra Kalwaria ul. 3-go Maja 10, 05-530 Gora Kalwaria

2) Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. ul. Sw. Antoniego 1,05-530 Géra Kalwaria



